








Proiect

Normele tehnice
ale sistemului  de transport a  gazelor naturale
Capitolul I

PREVEDERI GENERALE
      1. Normele tehnice ale sistemului  de transport a  gazelor naturale, în continuare Norme, sunt elaborate în conformitate cu prevederile Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003, Legii cu privire la gaze nr. 136 – XIV din 17 septembrie 1998 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113), Legii cu privire la energetică nr. 1535 – XIII din 19 februarie 1998  (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51), Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803 –XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-62/401 din 25 mai 2000), Legii privind calitatea în construcţii nr. 721 – XIII din 02 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25/259 din 25 aprilie 1996), Legii metrologiei nr. 647 – XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13/124 din 29 februarie 1996), Legii privind transportul prin conducte magistrale nr. 592 –XIII din 26 septembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8-9/78 din 08 februarie 1996), altor acte normative în vigoare şi standarde ale Republicii Moldova. 
 2. Scopul Normele tehnice ale sistemului de transport a gazelor naturale,  este de a acorda suportul fizic necesar pentru asigurarea transportării continue şi fiabile, prin impunerea şi  promovarea unor prevederi tehnice  minime cu caracter general, specifice transportului gazelor naturale, menite să contribuie la funcţionarea eficientă şi în condiţii de deplină siguranţă a infrastructurii sistemului naţional de transport a gazelor naturale (SNTGN), în beneficiul tuturor utilizatorilor de gaze naturale. 

       3.  Normele reprezintă un document normativ-tehnic care face parte din sistemul de reglementări pentru funcţionarea pieţei de gaze naturale. 
       4. Normele vin în sprijinul investitorilor autohtoni sau străini, utilizatorilor reţelelor de transport pentru a le facilita informarea dintr-un singur document asupra reglementărilor tehnice aplicabile la utilizarea, extinderea şi modernizarea sistemului naţional de transport a gazelor naturale.
   5. Normele tehnice urmăresc următoarele obiective;

a) stabilirea prevederilor tehnice necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice de bază a infrastructurii sistemului naţional de transport a gazelor naturale, respectiv proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea;

b) stabilirea setului de norme tehnice necesare pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la reţelele şi instalaţiile aferente SNTGN ;

c) evidenţierea responsabilităţilor operatorilor licenţiaţi şi ale utilizatorilor  SNTGN;

d) evidenţierea cerinţelor conceptuale în vederea dezvoltării SNTGN;

e) stabilirea cerinţelor  tehnice de racordare la SNTGN;

f) stabilirea  procedurilor operaţionale de extindere şi modernizare a SNTGN;

g) evidenţierea modalităţilor de asigurare a transmiterii fluxurilor informaţionale între participanţii pieţei de gaze naturale, respectiv Operatorul reţelei de transport, Operatorul reţelei de distribuţie , Utilizatori, Agenţie;

       6. Agenţia monitorizează aplicarea prevederilor Normelor de către Operatorul reţelei de transport, Operatorii reţelei de distribuţie şi Furnizori şi iniţiază actualizarea Normelor ori de câte ori este necesar.

       7.  Operatorul reţelei de transport va informa Operatorii reţelei de distribuţie şi Furnizorii  cu privire la reglementările Normelor.

       8. Operatorul reţelei de transport va urmări şi verifica fluxurile de informaţii în vederea  veridicităţii, corectitudinii şi corespunderii lor Normelor.
 9. Respectarea prevederilor Normelor este obligatorie pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale, respectiv, titulari de licenţe pentru furnizare, transport, distribuţie, agenţi economici autorizaţi, consumatori.

10. Prevederile Normelor se aplică la proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor aferente SNTGN.
11. Infrastructura SNTGN între punctele de intrare şi ieşire pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, include următoarele obiective principale:
a) reţele de transport şi staţii de comprimare aferente SNTGN ;

b) racorduri şi staţii de  reglare măsurare a gazelor aferente SNTGN;
c) staţii şi linii tehnologice de legătură aferente SNTGN;
d) instalaţii de protecţie a conductelor contra coroziunii;

e) racorduri şi staţii de alimentare cu gaze naturale comprimate a automobilelor.
Capitolul II
TERMENI ŞI DEFINIŢII
Agenţie - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

capacitate de transport a reţelei - încărcarea maximă în condiţii de dimensionare şi funcţionare a RDGN, cu satisfacerea parametrilor de calitate gazelor naturale în punctele de delimitare.

conductă de transport – conductă care funcţionează în regim de presiune mai mare de 1,2 MPa, prin care gazele naturale sunt transportate de la sursă (schela/schelele câmpului productiv) până la staţiile de predare; 

extinderea reţelei de transport - majorarea capacităţii reţelei existente de distribuţie a gazelor sau construcţia unor noi porţiuni de astfel de reţele pentru satisfacerea cerinţelor de gaze ale solicitanţilor din noile localităţi, cartiere microraioane sau din cele existente;
operator al reţelei de distribuţie – persoană  juridică deţinătoare de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale, care efectuează distribuţia şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie existent, precum şi de asigurare a  capacităţii reţelei pe termen lung, în vederea satisfacerii solicitărilor rezonabile de distribuţie.
        operator al reţelei de transport – persoană  juridică deţinătoare de licenţă pentru transportul gazelor naturale, care efectuează transportul şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea Sistemul Naţional de Transport existent, precum şi de asigurare a  capacităţii reţelei pe termen lung, în vederea satisfacerii solicitărilor rezonabile de transport.
punct de predare-preluare comercială a gazelor naturale - punctul în care gazele naturale trec din proprietatea unui participant al pieţei gazelor naturale în proprietatea altui participant al pieţei gazelor naturale; 

punct de intrare – un punct fizic sau un grup de puncte fizice prin care gazele naturale sunt furnizate în Sistemul Naţional de Transport; 
punct de ieşire – un punct fizic sau un grup de puncte fizice prin care gazele naturale sunt preluate din Sistemul Naţional de Transport
sistem naţional de transport – sistem de transport a gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblu de conducte de transport, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigură preluarea gazelor naturale provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi; 

Capitolul III
ACTIVITATEA DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE
11. Transportul gazelor naturale este o activitate licenţiată, care asigură vehicularea  fluxurilor de gaze prin SNTGN de la punctele de intrare pe teritoriul naţional până la distribuitori, utilizatori şi/sau tranzit în alte state terţe.
12. Transportul gazelor naturale pentru utilizatorii interni, racordaţi la reţelele SNTGN între punctele de intrare  şi cele de ieşire, este un serviciu public de interes naţional, organizat şi asigurat în conformitate cu prevederile Normelor şi licenţei de către Operatorul reţelei de transport. 
13. Operatorul reţelei de transport este persoană  juridică autohtonă cu sediu permanent  în Republica Moldova.
14. Operatorul reţelei de transport, conform prezentelor Norme şi prevederilor licenţei va asigura:

· transportul şi tranzitul continuu şi fiabil a gazelor naturale, destinate  furnizorilor interni şi unor state terţe, prin Sistemul  Naţional de Transport  existent;
· reabilitarea, extinderea  şi modernizarea în conformitate cu  programele statale şi convenţiile încheiate cu autorităţile competente;
· accesul nediscriminatoriu şi în condiţii egale la SNTGN a titularilor de licenţă pentru furnizarea şi distribuţia gazelor naturale, cu evidenţa limitelor capacităţilor de transport şi respectarea regimurilor tehnologice;

· starea tehnică conform prevederilor regulilor tehnice de exploatare  şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor aferente SNTGN;
· optimizarea consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice de gaze prin perfectarea sistemului de management al calităţii la exploatarea şi întreţinerea elementelor sistemului, respectiv planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza  funcţionării SNTGN în condiţii de deplină siguranţă şi securitate; 

· elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi livrare pentru cantităţile de gaze planificate de Operatorul reţelei de transport pentru o anumită perioadă;

· elaborarea procedurilor tehnice operaţionale de exploatare a reţelelor şi instalaţiilor aferente SNTGN, prin specificarea  principalelor condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de transportator, furnizori şi utilizatori, inclusiv de instalaţii şi procedurile aplicate acestora, în vederea unei mai perfecte respectări a responsabilităţilor contractuale, pentru excluderea posibilelor penalizări şi amendări; 
· întocmirea, urmărirea şi gestionarea bilanţului de gaze naturale intrate şi ieşite în şi din SNTGN;

· elaborarea, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale, planurilor de perspectivă, în vederea obţinerii unor performanţe de fiabilitate înalte, capabile să conducă la minimizarea pierderilor tehnice  şi consumurilor tehnologice, respectiv creşterea eficienţei de furnizare;
· monitorizarea şi evaluarea siguranţei în funcţionare a reţelelor şi instalaţiilor aferente SNTGN; 
· realizarea, modernizarea, întreţinerea şi verificarea periodică a echipamentelor şi sistemelor de evidenţă comercială a gazelor, aferente SNTGN, conform reglementărilor în vigoare;
· realizarea altor activităţi prevăzute de actele normative şi condiţiile la licenţă;
     15. Operatorul reţelei de transport este responsabil de păstrarea, administrarea şi perfectarea permanentă a documentaţiei tehnice legate de infrastructura din sistemul de transport a gazelor naturale, respectiv de proiectare, executare, exploatare, funcţionare, întreţinere şi dezvoltare  a  elementelor şi instalaţiilor din SNTGN.
      16. Operatorul reţelei de transport va deţine şi prezenta Operatorilor reţelelor de distribuţie, Furnizorilor informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient a acestora la reţelele de transport a gazelor naturale.
Capitolul IV
PROIECTAREA OBIECTIVELOR/INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE

      17. Permisiunea de a desfăşura activitatea de proiectare pentru obiectivele sistemului naţional de transport a gazelor naturale se acordă pe bază de autorizaţie în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803-XIV din 11.02.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 59-62/401, art.10).
      18. Lucrările de proiectare se atribuie în exclusivitate persoanelor juridice autorizate pe bază de licitaţie publică, concurs de oferte sau prin alte procedee prevăzute de legislaţia în vigoare.
      19. Indiferent de modalitatea de atribuire, proiectantul va concepe elaborarea  proiectului numai fiind în posesia, temei de proiectare înaintate de beneficiar sau investitor şi a caietului de sarcini, alte precizări necesare pentru o proiectare adecvată şi calitativă  a obiectivului/ sistemului.
       20. La proiectare se va proceda numai după obţinerea avizului de racordare la SNTGN (emis de către Operatorul reţelei de transport, în care sunt specificate criteriile de acces conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi soluţia de racordare propusă de proiectant, precum şi regimul investiţional de realizare a acesteia;

       21. În vederea asigurării nivelului corespunzător de calitate, proiectarea obiectelor/sistemelor de transport a gazelor se va efectua în conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 – XIII din 02.februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu respectarea prevederilor normelor  tehnice şi a standardelor din domeniu, specifice obiectelor industriale periculoase, impuse prin normele de proiectare. 

Organizaţia/unitatea de proiectare poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru corespunderea soluţiilor documentaţiei de proiect –deviz elaborate normelor, standardelor şi reglementărilor stabilite.  

       22. Reţelele şi obiectivele aferente SNTGN se vor proiecta în conformitate cu prevederile Legii privind transportul prin conducte magistrale nr. 592 – XIII din 26.09.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 28-9/78, art. 9), în baza planului de dezvoltare a sistemului de transport, elaborat de Operatorul reţelei de transport, ţinându-se cont de perspectiva dezvoltării localităţilor urbane şi rurale.
       23. La adoptarea soluţiilor de proiectare se vor utiliza materiale şi echipamente certificate şi agrementate tehnic, ţinându-se  cont de regimul presiunii efective de lucru din conductele sistemului de transport. În acest sens conductele de transport conform prevederilor normelor de proiectare în vigoare se împart în două clase:

I – peste 2,5 până la 10,0 MPa  inclusiv;

II – peste 1,2 până la 2,5 MPa inclusiv.

Luând în consideraţie regimurile de presiune nominalizate, pentru funcţionarea în deplină siguranţă şi securitate, reţelele şi instalaţiile sistemului de transport se vor proiecta  şi executa în exclusivitate din ţevi de oţel.
          24. Documentaţia tehnică pentru proiectarea reţelelor şi obiectivelor din sistemul de transport a gazelor naturale, se va întocmi cu respectarea prevederilor  normativelor de proiectare în vigoare şi a standardelor impuse de acestea. 
Calculele de dimensionare, criteriile de alegere a traseului/amplasamentului, facilităţile de exploatare, pentru reţelele/obiectivele sistemului de transport se vor argumenta din punct de vedere tehnico-economic, juridic, ecologic şi metrologic în baza datelor generale de proiectare, a calculelor şi a cerinţelor de proiectare specifice fiecărui obiectiv. 
Capitolul V

CONSTRUCŢIA REŢELELOR/OBIECTIVELOR DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE

25. Permisiunea de a construi  obiective/sisteme de transport a gazelor naturale se acordă pe bază de autorizaţie în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.


26. Construcţia obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale se va realiza în exclusivitate de organizaţii specializate în construcţia–montarea  a astfel de obiective, autorizate în conformitate cu prevederile Legii privind transportul prin conducte magistrale.


27. Lucrările de construcţie – montaj pentru orice obiective/sisteme de transport a gazelor naturale se vor realiza în strictă conformitate cu documentaţia de proiect-deviz avizată în modul stabilit, asigurându-se controlul operativ, de către constructor, al calităţii lucrărilor pentru întreg spectru de operaţiuni tehnologice, conform prevederilor Legii privind transportul prin conducte magistrale

Reprezentanţii beneficiarului/ Operatorul reţelei de transport şi Inspectoratului Principal de Stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industrial periculoase vor efectua controlul selectiv al calităţii lucrărilor, sub aspectele pe care le consideră necesare, având dreptul de a cere antreprenorului efectuarea verificării stratului protector anticorosiv şi sudurilor prin oricare din metodele precizate în normele tehnice în vigoare. În cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor normelor tehnice, standardelor şi reglementărilor în vigoare, antreprenorul conform legislaţiei în vigoare va reface lucrările la nivelul de calitate corespunzător, compensând simultan şi cheltuielile pentru recultivarea terenurilor.  

Orice modificări faţă de proiect  ce se impun pe parcursul construcţiei se vor realiza, după caz, pe bază de dispoziţie de şantier, scrisă, cu avizul proiectantului şi al beneficiarului/investitorului, sau prin refacerea proiectului. 

 Organizaţia/unitatea de proiectare exercită conform legislaţiei în vigoare supravegherea de autor în vederea respectării soluţiilor de proiect în procesul de construcţie.

28.  Lucrările de construcţie - montaj a obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale vor fi concepute  după obţinerea:
· autorizaţiei de construire pentru obiective/sisteme noi;

· autorizaţiei de modificare pentru obiective/sisteme existente în cazul  lucrărilor de modificare, modernizare, reabilitare sau reparaţie capitală, după caz;
· dreptului de folosinţă a terenului pentru construcţia obiectivului/sistemului, atribuit conform prevederilor  Legii privind transportul prin conducte magistrale.

   29. Organizaţiile de construcţie autorizate  pentru executarea lucrărilor de construcţie - montaj a obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale, atât la începerea lucrărilor cât şi pe parcursul derulării acestora, au obligaţia de a dovedi că dispun de dotarea tehnică corespunzătoare categoriilor de lucrări şi de personal autorizat la gradul respectiv lucrărilor ce le efectuează şi în număr suficient pentru a asigura calitatea execuţiei şi respectarea termenelor prevăzute în contracte.
   30.  Antreprenorul  după finalizarea lucrărilor de construcţie – montaj a obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale, are obligaţia de a efectua probele la etanşeitate conform prevederilor proiectului, normelor tehnice  şi a standardelor în vigoare. Rezultatele probelor se vor consemna conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în procese verbale. 
   31.  Organizaţia de construcţie – montaj are obligaţia de a întocmi cartea construcţiei în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi de a o preda beneficiarului /investitorului cu ocazia recepţiei lucrărilor. 
În perioada primelor trei ani de exploatare, conform prevederilor  Legii privind transportul prin conducte magistrale, antreprenorul are  obligaţia de a remedia şi lichida pe cheltuiala şi cu personal propriu defectele descoperite pe parcursul exploatării.
   32. Antreprenorul are obligaţia să respecte pe durata realizării lucrărilor de construcţie-montaj a obiectivului/sistemului de transport a gazelor naturale toate condiţiile impuse prin proiect şi legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului. 

La finalizarea lucrărilor, antreprenorul este obligat să refacă terenul conform prevederilor acordurilor adiţionale, legislaţiei şi standardelor în vigoare.

   33. Pentru prevenirea unor eventuale deteriorări a conductelor de transport ca urmare a intervenţiilor accidentale a terţilor, acestea vor fi asigurate cu zone speciale de protecţie şi siguranţă conform prevederilor Regulilor de protecţie a conductelor magistrale NRS 35-04-77:2006 Ediţie oficială MOLDOVA – STANDARD, Chişinău 2006. În acest sens traseul conductelor se va marca în mod obligatorii şi vizibil, la finalizarea lucrărilor de construcţie, cu marcaje, inscripţii,  benzi avertizoare, alte mijloace specifice conform normelor tehnice şi standardelor în vigoare. Instalaţiile tehnologice aferente sistemului de transport a gazelor naturale se vor proteja prin construcţii speciale şi/sau prin împrejmuiri cu respectarea zonelor de protecţie şi siguranţă atribuite acestor construcţii.
Capitolul VI
EXPLOATAREA OBIECTIVELOR/SISTEMELOR DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE

 34. Exploatarea obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale este o activitate obligatorie a titularilor de licenţe pentru transportul gazelor naturale, eliberate în ordinea stabilită de către legislaţie, pe baza autorizaţiei  acordate în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. 
35. Pentru exploatarea adecvată prevederilor regulilor şi actelor normativ - tehnice în vigoare a  obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale, titularii de licenţă au obligaţia de a dispune de dotarea tehnică corespunzătoare categoriilor de lucrări şi de personal calificat autorizat la gradul respectiv al lucrărilor ce le efectuează şi în număr suficient, în scopul asigurării transportării  fiabile, eficiente  şi în deplină siguranţa a gazelor naturale.
 36. Exploatarea obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale întruneşte activităţi de operare, întreţinere, reparaţii planificate, revizii şi intervenţii precum şi dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea acestora în scopul asigurării unei furnizări continue, fiabile şi în condiţii de deplină siguranţă a gazelor naturale. 
În acest sens titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale vor organiza în conformitate cu prevederile Legii privind transportul prin conducte magistrale servicii specializate de exploatare şi reparaţie a eventualelor avarii şi deteriorări de linie, având în dotare mijloacele de transport, mecanismele, utilajele şi materialele necesare prevăzute de  normele, regulile şi standardele din domeniu  în vigoare.

37.  Serviciile specializate de linie, în condiţiile realizării operaţiunilor tehnologice de exploatare (curăţarea şi diagnostica stării tehnice a tubulaturii, injectarea în tubulatură a metanolului şi inhibizilor anticorosivi, redirecţionări a fluxului de gaze, eventuale racordări şi debranşări etc) prevăzute de regulile şi standardele în vigoare, au obligaţia să asigure furnizarea continuă şi fiabilă a cantităţilor de gaze planificate şi contractate.
38. Exploatarea eficientă, fiabilă şi în deplină siguranţă a sistemului de transport a gazelor naturale se va asigura prin realizarea obligatorie, perfectă  şi în termenii prestabiliţi  a următoarelor măsuri prescrise prin Regulile tehnice de exploatare a conductelor magistrale cu respectarea Regulilor  de securitate la exploatarea conductelor magistrale NRS  35-04-74: 2006, Ediţie Oficială Departamentul „Moldova Standard” Chişinău  2006:

· controlul stării tehnice a traseului, prin organizarea patrulărilor, vizitărilor şi/ sau  zborurilor aeriene  permanente, utilizând mijloace tehnice de diagnostică performante;

·  realizarea lucrărilor de defectoscopie  internă a conductelor;
· efectuarea  în termenii prestabiliţi a lucrărilor  de profilaxie, reparare şi reconstrucţie a traseului sistemului;
· menţinerea eficienţei hidraulice maxim posibile a sistemului;

· modernizarea şi renovarea în termen a echipamentului moral învechi şi uzat;

· respectarea cerinţelor prezentate faţă de zonele de protecţie a traseului şi a distanţelor minime admisibile de la conducte până la localităţi, clădiri şi edificii, prescrise în Regulile de protecţie a conductelor magistrale NRS  35-04-77: 2006, Ediţie Oficială Departamentul „Moldova Standard” Chişinău  2006:

·  prognozarea,  prevenirea şi remedierea în termen (la timp) a avariilor şi situaţiilor de avarie neprevăzute pe orice conductă sau instalaţie tehnologică, parte componentă a obiectivelor sistemelor de transport exploatate;

·  Informarea regulată (de 2 ori pe an), conform prevederilor legale, a conducătorilor de organizaţii şi populaţiei privitor la locul de amplasare a conductelor şi măsurile de securitate.
39.  Titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale vor defini o listă obligatorie a punctelor de monitorizare  a parametrilor cantitativi  şi calitativi din interiorul sistemului, care să-i ofere informaţii privind funcţionarea în ansamblu a sistemului naţional de transport a gazelor naturale. La atingerea pragului minim acceptabil al valorii parametrului monitorizat, prag sub care sistemul de transport nu mai poate fi controlat, titularul de licenţă prin intermediul Dispeceratului  Operatorului reţelei de transport şi celelalte trepte de dispecerat care au relaţii ierarhizate de autoritate asupra participanţilor la piaţa gazelor naturale vor folosi pârghiile necesare pentru readucerea parametrilor cantitativi în limitele acceptabile, conform prevederilor Regulilor Pieţii de gaze naturale, alte acte legislative, normativ-tehnice, normativ-economice şi standardelor în vigoare.
Capitolul VII

CALITATEA GAZELOR NATURALE


40. Gazele naturale furnizate prin sistemul naţional de  transport trebuie să întrunească proprietăţi chimice şi fizice stabilite în standardul GOST 5542 şi  în normele în construcţie NCM G.05.01-2006, aprobate de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului prin Ordinul nr. 42 din 6 septembrie 2006 (Normativ în construcţii, Sisteme de distribuţie a gazelor, ediţie oficială, Chişinău 2006).

41. Calitatea gazelor naturale se defineşte după următoarea compoziţie chimică şi proprietăţi fizice:

· Puterea calorifică inferioară, MJ/m3 (kcal/m3), la 20 °C şi 101,325 kPa, nu mai mică    31,8 (7600)

· Domeniul valorilor indicelui Wobbe (superior), MJ/m3 (kcal/m3)  41,2-54,5 (9850-13000)

· Abaterea admisibilă a indicelui Wobbe de la valoarea nominală, %, nu mai mare                ± 5

· Concentraţia masică a hidrogenului sulfurat, g/m3, nu mai mare 0,02

· Concentraţia masică a sulfului mercaptanic, g/m3, nu mai mare  0,036

· Fracţia volumetrică a oxigenului, %, nu mai mare   1,0

-     Masa impurităţilor mecanice în 1 m3, g, nu mai mare  0,001

 42.  Titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale sunt obligaţi să asigure determinarea calităţii gazelor naturale în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale. Determinarea calităţii gazelor naturale se realizează prin prelevări de probe sau în regim on-line.
43. Titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale vor prevedea determinări frecvente şi continue a calităţii gazelor naturale pentru a asigura controlul calităţii gazelor, inclusiv a puterii calorifice a acestora, în vederea creării premizelor de trecere graduală la măsurarea cantităţilor de gaze naturale  în unităţi energetice.
Capitolul VIII
MĂSURAREA CANTITĂŢILOR DE GAZE NATURALE

44. În cadrul activităţii de măsurare comercială a volumelor de gaze naturale, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de măsurarea a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.259 din 23 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008, nr.28-29, art.71), titularul de licenţă pentru transportul gazelor naturale efectuează: 
· măsurarea prin citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de predare/preluare respective a volumelor de gaze naturale, importate, exportate şi tranzitate prin sistemul naţional de transport a gazelor naturale;   

· împreună cu Operatorii reţelelor de distribuţie respective citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare de la staţiile de predare instalate în punctele de măsurare a gazelor naturale intrate în sistemul de distribuţie din sistemul de transport;
· măsurarea volumelor de gaze furnizate prin echipamentele de măsurare  ale consumatorilor, instalaţiile de utilizare ale cărora sunt racordate la sistemul de transport a gazelor. Consumatorul, furnizorul (unitatea de distribuţie) este în drept să solicite participarea la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare respective. În acest sens titularul de licenţă are obligaţia să accepte solicitarea  consumatorului, furnizorului (unităţii de distribuţie).
45. Pentru îndeplinirea activităţii de măsurare titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale au următoarele obligaţii: 

a) să asigure, conform prevederilor  Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51 art. 366), dotarea cu echipamente de măsurare adecvate, legalizate, verificate metrologic, în toate punctele de măsurare aflate în responsabilitatea sa; 

b) să asigure configurarea, instalarea, verificarea metrologică periodică şi exploatarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu prevederile legislaţiei; 

c) să asigure măsurarea tuturor parametrilor necesari, în funcţie de categoria punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea sa; 

d) să asigure funcţionarea echipamentelor de măsurare în clasa de precizie indicată pentru categoria pentru care a fost conceput; 
e) să permită accesul părţilor contractante  la informaţiile colectate din baza de date a echipamentelor de măsurare;

f) colectarea şi stocarea datelor din echipamentele de măsurare, inclusiv securitatea acestora.
46.  Cantităţile gazelor naturale măsurate în relaţiile comerciale se exprimă în unităţi de volum (m3) la condiţiile standard –presiune de 101325 Pa şi temperatura de 200C sau 293,15 K. 


47. Mijloacele de măsurare (echipamentele, sistemele şi accesoriile acestora) utilizate în sistemul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie (incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova), iar caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să satisfacă exactitatea necesară şi să corespundă prevederilor standardelor în vigoare.


48. Mijloacele de măsurare comercială utilizate trebuie să corespundă parametrilor fluxului de gaze (debit, presiune, temperatură), calităţii gazelor naturale măsurate şi mediului în care acestea sunt montate şi exploatate, precum şi posibilitatea de a fi conectat la sistemul unic informaţional al titularilor de licenţă pentru transportul gazelor naturale.
Capitolul IX

ACTIVITATEA DE EVIDENŢĂ OBLIGATORIE ÎN SISTEMUL DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE
    49. Titularilor de licenţă pentru transportul gazelor naturale li se impune   întocmirea, actualizarea şi menţinerea  unei evidenţe contabile şi pregătirea dărilor de seamă financiare separat pentru activităţile autorizate prin licenţă precum şi pentru alte activităţi pe care le desfăşoară, în corespundere cu exigenţele contabile generale acceptate şi cu prevederile adoptate de către Agenţie.

 50. Operatorul reţelei de transport este obligat în scopul atingerii unor performanţe înalte în activităţile desfăşurate, să asigure:

- evidenţa solicitărilor cu privire la contractarea gazelor naturale;

- înregistrarea activităţilor privind facturarea/decontarea;

- înregistrarea activităţilor de evidenţă, verificare şi etalonare a contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare;

- evidenţa efectuării verificărilor  la obiectivele aferente sistemului de transport a gazelor naturale;

- înregistrarea, investigarea şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor Operatorilor reţelelor de distribuţie, Furnizorilor, consumatorilor eligibili racordaţi la Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale;

- urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de calitate impuţi prin standarde de performanţă, reglementări operaţionale, reguli şi norme.
51. Operatorul reţelei de transport a gazelor naturale conform prevederilor  reglementărilor în vigoare vor asigura evidenţa următoarelor documente operaţionale:
- buletinelor de analiză a calităţii gazelor în punctele de predare/preluare comercială;

-  proceselor verbale lunare încheiate de părţi, în vederea cantităţilor de gaze măsurate în punctele de predare/preluare comercială;
- programelor de transport, tranzit – intrare/ieşire în sistemul de transport a gazelor;

- avizelor de racordare la sistemul de transport a gazelor naturale şi a documentaţiilor aferente acestora;

- registrelor de evidenţă a reparaţiilor, reglărilor, profilaxiilor;

- documentaţiile aferente autorizaţiei de funcţionare a obiectivelor exploatate.
Capitolul X

PLANIFICAREA EXTINDERII SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE
52. Operatorul reţelei de transport are obligaţia să asigure elaborarea planurilor de perspectivă în vederea extinderii şi modernizării Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale, în concordanţă cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale din ţară. 
53. Operatorul reţelei de transport în baza concepţiilor şi programelor naţionale de dezvoltare a complexului energetic, este responsabil de elaborarea planurilor de  extindere, dezvoltare şi modernizare pe termen scurt, mediu şi lung, a sistemului pentru care deţine licenţă, planuri care obligatoriu se vor  coordona/aproba de Agenţie.  
54.  Planificarea dezvoltării şi modernizării Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale, va asigura acoperirea în condiţii de siguranţă şi continuitate a consumului de gaze naturale la costuri minime, posibilitatea stabilirii nivelului de rezervă de capacitate necesar pentru transportul gazelor naturale în cazul vârfurilor de consum, precum şi satisfacerea oportunităţilor pentru racordare şi utilizare a sistemului  funcţie de prognoza de dezvoltare a consumului şi de necesităţile impuse de capacităţile nou instalate la costuri minime şi în condiţii de deplină siguranţă şi securitate.  
55. Prin obiectivele înaintate la etapa efectuării  activităţilor de planificare şi dezvoltare Operatorul reţelei de transport va asigura extinderea Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale, astfel încât acesta să fie dimensionat în corespundere cu volumele de gaze prevăzute pentru transport.
Capitolul XI
CONDIŢII  DE RACORDARE LA SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE
56. Orice solicitant persoană juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua de transport a gazelor naturale.
57. Pentru obţinerea avizului de racordare solicitantul trebuie să depună o cerere în scris, la oficiul Operatorului reţelei de transport.

    În cerere solicitantul este obligat să indice următoarele:

    a) denumirea, datele bancare, adresa, telefon/fax/e-mail;

    b) scopul (direcţiile) utilizării gazelor naturale, rezerva de capacitate solicitată;

    c) obiectivul/sistemul care se solicită de a fu racordat şi documentaţia tehnică   conform procedurilor stabilite de Operatorul reţelei de transport;
    d) precizarea licenţei eliberate de Agenţie pe care o deţine solicitantul, după caz;
    e) alte informaţii  necesare  Operatorului reţelei de transport pentru eliberarea avizului de racordare.

 58. Operatorul reţelei de transport este obligat să prezinte solicitantului în termen de cel mult 15 zile calendaristice avizul de racordare, în care se indică în mod obligatoriu condiţiile optime şi devizul de cheltuieli la plata pentru racordare. Plata pentru racordare va fi calculată în conformitate cu Metodologia de Calculare a Costurilor pentru Servicii Adiţionale, elaborată de către Operatorului reţelei de transport, aprobată de Agenţie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

59. Înainte de racordare la reţeaua de gaze solicitantul trebuie să asigure  efectuarea  tuturor lucrărilor legate de  montare a  instalaţiei sale    şi îndeplinirea condiţiilor indicate în  avizul  de racordare.

60. Recepţia lucrărilor de construcţie va fi efectuată conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1996, nr.42-44, art.349).  Admiterea în exploatare a noilor reţele de transport sau porţiuni de reţea se va efectua de către Organul statal de supraveghere tehnică în conformitate cu actele normative.

 61. Montarea instalaţiei solicitantului şi lucrările necesare a fi   efectuate pentru îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare pot fi executate atît de Operatorul reţelei de transport, cât şi de alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului.

62. În cazul în care solicitantul a ales Operatorul reţelei de transport să monteze instalaţia lui şi să execute lucrările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare, Operatorul reţelei de transport este obligat ca înainte de începerea acestor lucrări să prezinte solicitantului devizul de cheltuieli.

 63. Racordarea instalaţiei solicitantului la reţeaua de gaze a Operatorului reţelei de transport se va efectua numai de către Operatorul reţelei de transport, care poartă toată responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform Normelor, numai după ce solicitantul a îndeplinit condiţiile indicate în avizul de racordare, instalaţia a fost recepţionată conform Normelor, solicitantul a efectuat plata pentru racordare şi numai în prezenţa solicitantului.

  64. Racordarea instalaţiei solicitantului la reţeaua de gaze a Operatorului reţelei de transport se va efectua în termen de cel mult 4 zile lucrătoare, din ziua semnării de către solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale şi efectuării plăţii pentru racordare.

  65. Operatorul reţelei de transport este în drept să refuze accesul la reţelele sale de transport în următoarele situaţii:

· capacitatea de transport a reţelei existente este insuficientă;
· lipseşte conductă de racord la sistemul de transport;
· prin accesul la reţelele Operatorului reţelei de transport se împiedică îndeplinirea în siguranţă a obligaţiunilor de serviciu public;

· receptorii solicitantului nu se încadrează în cerinţele minime privind siguranţa în funcţionare şi protecţia mediului prevăzute de legislaţia în vigoare.
66. Operatorul reţelei de transport poate reveni asupra refuzului iniţial şi să acorde accesul dacă sunt îndeplinite condiţiile unor soluţii viabile din punct de vedere tehnic şi economic pentru ca Operatorul de Sistem să justifice executarea lucrărilor de dezvoltare necesare şi respectiv dacă solicitantul suportă costurile aferente lucrărilor necesare în condiţiile regimului legal de proprietate şi de operare a sistemelor cu respectarea condiţiilor tehnice de racordare.
67. Operatorul reţelei de transport nu este în drept să perceapă de la solicitant recuperarea altor cheltuieli decât cele necesare pentru racordarea instalaţiei acestuia la reţelele de transport.

Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE

68. Operatorul reţelei de transport a gazelor naturale va asigura revizuirea tuturor normelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia şi exploatarea  SNTGN şi vor propune norme noi pe baza programelor de revizuire şi completare a reglementărilor tehnice, elaborate de Agenţie.


69. Orice măsuri luate de titularii de licenţă pentru transportul gazelor naturale, pentru situaţii neprevăzute în Norme, care vor afecta utilizatorii obiectivelor/sistemelor de transport a gazelor naturale vor fi luate în aşa mod încât să afecteze cât mai puţin funcţionarea acestora, urmând ca ulterior să fie obţinute acordurile celor implicaţi.

